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1. Общие сведения 
1.1 Информация к инструкции по эксплуатации 
 

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку, обслуживание и уход за при-
бором и служит важным информационным источником и справочником. Знание и 
выполнение всех содержащихся в ней мер предосторожности и инструкции по экс-
плуатации является предпосылкой безопасной и правильной работы с прибором. 
Кроме этого, необходимо соблюдать действующие на территории пользования при-
бором указания по предотвращению несчастных случаев и общие указания по безо-
пасности. 
Инструкция по эксплуатации является частью продукта и должна храниться в месте,  
в любое время доступном для персонала по установке, эксплуатации, ухода и чистки 
прибора. 
 

1.2 Значение символики 
 

Важные технические указания и меры предосторожности обозначены в данной 
инструкции по эксплуатации символами / знаками. Непременно необходимо со-
блюдать эти указания для предотвращения несчастных случаев, человеческих и 
вещественных ущербов. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Этот знак обозначает опасности, которые могут привести к травме. Не-
пременно придерживайтесь точного соблюдения данных указаний по безо-
пасности работы и будьте в этих случаях особенно осторожны. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током! 
Этот знак указывает на опасные ситуации, связанные с электрическим то-
ком. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам или 
опасности для жизни. 

 ВНИМАНИЕ! 
Этот знак обозначает указания, несоблюдение которых может привести к 
повреждению, неправильной работе и/или к выходу прибора из строя. 

УКАЗАНИЕ! 
Этот знак подчёркивает советы и информацию, к которым нужно придер-
живаться для бесперебойной и действующей эксплуатации прибора. 
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1.3 Ответственность и гарантийные обязательства 
 

Все сведения и указания в этой инструкции по эксплуатации были составлены с 
учётом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических 
исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний. 
Переводы инструкции по эксплуатации также сделаны на уровне лучших знаний. 
Однако ответственность за ошибки в переводе мы на себя взять не можем. Осно-
вой служит приложенная немецкая версия инструкции по эксплуатации. 
Действительный объём поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявле-
нии дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших техни-
ческих изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и чертёжных 
изображений. При наличии вопросов обращайтесь к изготовителю. 

УКАЗАНИЕ! 
Эта инструкция по эксплуатации должна быть до начала всех работ у при-
бора и с прибором, особенно перед взятием в эксплуатацию, тщатель-но 
прочитана! За повреждения и перебои, произошедшие в результате несо-
блюдения инструкции по эксплуатации, изготовитель не несёт никакой 
ответственности. 
Инструкция по эксплуатации должна храниться непосредственно около прибора и 
быть доступной для всех, кто непосредственно работает  у прибора или с прибо-
ром. Мы оставляем за собой право на технические изменения продукта в рамках 
улучшения качеств использования и дальнейшего исследования. 
 
 

1.4 Защита авторских прав 
 

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изо-
бражения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой 
форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания за-
прещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведёт за собой по-
следствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление 
дальнейших претензий. 

УКАЗАНИЕ! 
Содержание, тексты и прочие изображения защищены авторскими права-
ми и находятся под защитой других прав защиты производства.  
Каждое злоупотребление наказуемо. 
 
 

1.5 Декларация о нормативном соответствии 
 

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. 
Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. 
При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявле-
ние о соответствии. 
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2. Безопасность 
 

Этот раздел предлагает обзор всех важных аспектов безопасности. Дополнительно в 
отдельных главах даны конкретные указания по безопасности для предотвращения 
опасности, которые обозначены знаками.  
Кроме этого необходимо обращать внимание на находящиеся на приборе пикто-
граммы, знаки и надписи и держать их постоянно в разборчивом состоянии. 
Соблюдение всех указаний по безопасности обеспечит оптимальную защиту от 
повреждений и даст гарантию исправной работы прибора. 
 
 

2.1 Общие сведения 
 

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. 
Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не 
в соответствии с руководством по эксплуатации или не по прямому назначению.  

Ознакомление с инструкцией по эксплуатации является одной из предпосылок 
защиты Вас от нанесения ущерба, а также предотвращения ошибок и таким обра-
зом уверенного и бесперебойного пользования прибором. 

Во избежание повреждений и для обеспечения оптимальной производительности 
недозволительно предпринимать как изменений прибора, так и перестроек, если 
они чётко не дозволены изготовителем. 

Прибор может лишь в безукоризненном и безопасном для работы состоянии быть 
взят в эксплуатацию. 
 
 

2.2 Указания по безопасности при пользовании прибором 
 

Информация о безопасности эксплуатации основывается на действительных ди-
рективах Европейского Союза на момент производства прибора. 

Если прибор используется в коммерческих целях, пользователь обязан на протя-
жении всего срока эксплуатации выполнять все мероприятия по обеспечению 
безопасности эксплуатации в соответствии с действительным сводом правил, а 
также учитывать новые предписания. За пределами Европейского Союза следует 
придерживаться действующих местных законов по безопасности эксплуатации и 
региональных предписаний. 

Помимо указаний по безопасности эксплуатации, описанных в данной инструкции 
по эксплуатации, в сфере применения данного прибора следует также соблюдать 
общие правила по технике безопасности и предупреждению несчастных случаев, 
а также учитывать и соблюдать предписания по защите окружающей среды. w
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 ВНИМАНИЕ! 
o Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с огра-

ниченными физическими, сенсорными, интеллектуальными способностями, не-
достаточным опытом и знаниями о приборе, если они не находятся под контро-
лем лица, отвечающего за их безопасность, или не получили от него соответст-
вующие указания по использованию прибора. 

o Не оставлять детей во время работы прибора без присмотра, чтобы исключить 
возможность игры детей с прибором. 

o Тщательно храните эту инструкцию по эксплуатации. В случае передачи при-
бора третьему лицу инструкция передаётся вместе с прибором. 

o Все лица, пользующиеся прибором, должны придерживаться данных руково-
дства по эксплуатации и соблюдать указания по безопасности. 

o Прибором пользоваться исключительно в закрытых помещениях. 
 

2.3 Использование по назначению 

 ВНИМАНИЕ! 
Прибор сконструирован и изготовлен только для использования в профес-
сиональной кухне и должен обслуживаться только квалифицированным 
персоналом!  
 

Безопасность работы гарантирована лишь при пользовании прибором по назначе-
нию. Все технические вмешательства, в том числе монтаж и ремонт, предпринима-
ются исключительно квалифицированными специалистами службы Сервиса. 

Холодильный стол предназначен только для охлаждения, приготовления и 
продажи салатов, фруктов, овощей и холодных закусок. 

Не использовать холодильный стол для:  
 

- хранения легковоспламеняющихся и взрывных материалов, 
или таких жидкостей как эфир, спирт, нефть или клей; 

- складирования фармацевтических продуктов или консервиро-
ванной крови. 

 ВНИМАНИЕ! 
Любое отклонение от пользования по прямому назначению и / или другое 
использование прибора запрещено и является пользованием несоответст-
венно прямому назначению. 
Претензии любого рода к изготовителю и / или его представителю по 
поводу нанесённого ущерба в результате пользования прибором не по 
назначению исключены.  
За весь ущерб при пользовании прибором не по назначению отвечает 
сам потребитель. 
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3. Транспортировка, упаковка и хранение 
3.1 Транспортная инспекция 
 

Полученный груз незамедлительно проверить на комплектность и на транспортный 
ущерб. При внешне опознаваемом транспортном ущербе груз не принимать или 
принять с оговоркой. 
Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной/ перевозчика. 
Подать рекламацию. 
Скрытый ущерб рекламировать сразу после обнаружения, так как заявку на воз-
мещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих рекламационных 
сроков. 
 
 

3.2 Упаковка 
 

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может Вам понадобиться 
для хранения, при переезде или если Вы в случае возможных повреждений будете 
высылать прибор в нашу сервисную службу. Полностью освободите прибор перед 
вводом в строй от внешнего и внутреннего упаковочного материала.  
 

УКАЗАНИЕ! 
Если Вы намереваетесь выкинуть упаковочный материал, соблюдайте 
предписания, действующие в Вашей стране. Подвозите вторично перера-
батываемый упаковочный материал к месту сбора материалов вторичной 
переработки. 
Проверьте, полностью ли укомплектован прибор и запасные принадлежности. 
В случае недостачи каких-либо частей свяжитесь с нашей службой Сервиса. 
 
 

3.3 Хранение 
 

Приборы держать до установки в не распакованном виде, соблюдая нанесённые 
на внешней стороне  маркировки по установке и хранению. 

Упаковки хранить исключительно при следующих условиях: 
 

- не держать под открытым небом; 
- хранить в сухом и свободном от пыли месте; 
- не подвергать воздействию агрессивных веществ; 
- предохранять от воздействия солнечных лучей; 
- избегать механических сотрясений; 
- при длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно кон-

тролировать общее состояние всех частей и упаковки.  
В случае необходимости освежить или обновить. 
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4. Технические данные 
4.1 Описание частей прибора  

 
 

① Корпус 
② Рабочая поверхность стола 
③ Крышка надставки 
④ Надставка для 5 x 1/6 GN 
⑤ Дверцы 

⑥ Вентиляционные отверстия 
⑦ Цифровой регулятор температуры  

⑧ ВКЛ./ВЫКЛ. со встроенной контрольной 

сетевой лампочкой  
⑨ Решетка 

 
 
 

 
 

 

① 

② 

⑦ 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 
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4.2 Технические характеристики 
 

Название Холодильный стол с испарителем, 
расположенным в пенке 

№ изделия: 200.269 
Исполнение: для 5 x 1/6 GN, 150 мм гл. 

Материал: Корпус и рабочая поверхность стола: хромонике-
левая сталь 18/10 

Объем: 250 литров 

Диапазон температур: 0°C – 10°C 

Хладагент: R134a / 200 г 

Мощность присоединения: 0,25 кВт   230 В~   50 Гц 

Размеры: шир. 900 x гл. 690 x выс. 1000 мм 

Вес:  71,8 кг 

Аксессуары:  2 решетки GN 1/1, шир. 325 x гл. 575 мм 

Технические изменения возможны! 
 

5. Установка и обслуживание 
5.1 Меры предосторожности 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током! 
Прибор можно подключать только в правильно установленные, одиноч-
ные розетки с защитным контактом. 
С целью отключения прибора от сети запрещается тянуть провод пита-
ния, для этого всегда следует пользоваться вилкой. 
 

• Не допускать контакта провода питания с источниками тепла и острыми краями. 
Провод питания не должен свисать со стола или другого основания. Следите за 
тем, чтобы никто не мог наступать на провод или спотыкаться об него. 

• Провод питания не может подвергаться изгибам, запутыванию, и должен всегда 
находиться в разложенном состоянии. 

• Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе питания.  
• Не пользуйтесь прибором, если он неправильно работает, повреждён или упал 

на пол.  

• Не использовать принадлежности или запасные части, которые не были одобре-
ны изготовителем. Они могут представлять опасность для потребителя или при-
чинить вред прибору или ущерб человеку, к тому же теряется право на удовле-
творение гарантийных притязаний. 

• Не прокладывать кабель поверх коврового покрытия и других теплоизоляторов. 
Кабель не накрывать, держать вдалеке от рабочего места и не погружать в воду. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током! 
Прибор может нанести ущерб, если его установка произведена непрофессио-
нально! Перед установкой сравнить данные местной электросети с техни-
ческими сведениями прибора (смотрите заводскую табличку).Прибор подклю-
чать только в случае соответствия! Придерживаться руководства по безо-
пасности!  
 

5.2 Установка и подключение 

 ВНИМАНИЕ! 
Установку и техническое обслуживание прибора может выполнять исклю-
чительно соответствующий квалифицированный персонал! 
 

• Распаковать прибор и полностью удалить упаковочный материал. Удалить с 
прибора защитную пленку. 

• Установить прибор в безопасном месте с грузоподъемностью, достаточной для 
веса данного прибора.  

• Никогда не устанавливать прибор на легковоспламеняющемся основании. 
• Во избежание неисправностей компрессора, во время установки или транспорта 

прибора угол его наклона не должен превышать 45º. 
• Не устанавливать прибор вблизи мест с открытым огнем, электрических, обогре-

вательных печей или других источников тепла, таких как прямые солнечные лучи. 
Высокая температура может повредить поверхность прибора и иметь негативное 
влияние на производительность охлаждения и потребление энергии. 

• Прибор следует установить таким образом, чтобы обеспечить соответствующую 
циркуляцию воздуха. Следует сохранять минимальное расстояние 5 см от стены 
сзади, 10 см по бокам и 30 см от потолка и шкафов.  

• Никогда не закрывать вентиляционные отверстия прибора. 

• Не устанавливать прибор в местах с высокой влажностью воздуха. Слишком 
высокая влажность может привести к повреждению прибора. 

• Оптимальными для работы прибора условиями являются: температура окру-
жения от 10 °C до 30 °C и относительная влажность 30-55%. 

• При перемещении прибора его следует приподнимать во избежание поврежде-
ния регулировочных ножек или остального оснащения. Не перемещать прибор 
путем поднятия его за рабочую поверхность. 

• Ни в приборе, ни на приборе не следует монтировать посторонние предметы. 
• Для того чтобы отрегулировать высоту прибора, следует поворачивать регули-

ровочные ножки до момента получения ровного положения прибора. 
• Не устанавливать на приборе никаких тяжелых предметов. 
• В случае если во время транспорта прибор будет установлен в горизонтальном 

положении, следует подождать 2 часа перед тем, как прибор подключить к сети 
электропитания (встроенный конденсатор). 
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• После перерыва в подаче тока или после изъятия вилки из штепсельной розетки 
не следует подключать прибор к источнику тока как минимум в течение 5 минут.  

• Электрический контур штепсельных розеток должен быть предохранен как мини-
мум 16A. Прибор следует подключать непосредственно к настенной штепсельной 
розетке; нельзя использовать разветвителей или многоконтактных розеток. 

• Положение прибора должно обеспечивать беспрепятственный доступ к розетке 
и вилке так, чтобы в случае необходимости его можно было легко отключить от 
источника электропитания.  

 

5.3 Обслуживание 
 

• После распаковки и перед первым подключением к источнику тока прибор сле-
дует умыть. Следует также очистить емкости GN. (см. 6.2 „Очистка“ ) 

• Прибор подключить к заземленной, одиночной штепсельной розетке. 
• Включить прибор, нажимая для этого включатель ВКЛ./ВЫКЛ. в передней части 

прибора. Возле включателя загорится зеленая контрольная лампочка.  
• После включения прибора на дисплее появятся следующие символы: 

 → для компрессора и  → для вентилятора. Кроме тоого, появится 
актуальная температура внутри прибора. 

• Во время первого включения, перед вкладыванием пищевых продуктов в холо-
дильный стол или надставку следует подождать, пока прибор достигнет пара-
метров требуемой температуры. 

 

Цифровой регулятор температуры 
 

Дисплей и функции 
 

Основные параметры температуры установлены согласно фабричным настройкам и 
соответствуют рабочей температуре в приборе около 0°C – 10°C.  
Во время нормального режима работы дисплей показывает параметр установлен-
ного датчика. ЖК дисплеи показывают также состояние активации функции (таблица 
1), в то время как с помощью 3 кнопок можно активировать / выключать некоторые 
функции (таблица 2). 

    Таб. 1 

 ЖК Функция 
Нормальный режим работы Старт 
ВКЛ. ВЫКЛ. Мигает  

①  Компрессор Включен Выключен Требуется ВКЛ. 

②  Вентилятор Включен Выключен Требуется ВКЛ. 
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③  
Разморажи-
вание Включено Выключено Требуется ВКЛ. 

④  Aux  Прибор вклю-
чен 

Прибор выклю-
чен 

- 
ВКЛ. 

⑤  Время 

Функция RTC 
имеет место, 
активна и 
установлен, 
хотя бы  
1 промежуток 
времени 

Функция RTC не 
имеет место или 
выключена, или 
не был установ-
лен ни один про-
межуток времени

- ВКЛ., 
если 
имеет 
место 
функция 
RTC  

⑥  
Аварийный 
сигнал  Все Нет сигнала - ВКЛ. 

⑦  
Цифровой 
дисплей 

Состоит из 3 подсвечиваемых мест с запятой и про-
межутком -199...999. См. параметры /4, /5, /6 для дис-
плея измеряемых показателей датчика, величины в 
°C/°F и после запятой 

 

Функции кнопок 

              Таб. 2 
Кнопка Нормальный режим работы Старт 

Одиночное нажатие 
кнопки 

Комбинирован-
ное нажатие 
кнопок 

 

①  
Дольше, чем 3 сек.: 
попеременно индикация 
состояния ВКЛ./ВЫКЛ. 

Нажатые одно-
врменно – не-
прерывный 
режим работы 
активирован / 
выключен  

- 

  UP 
ON/OFF 

③  Дольше, чем 3 сек.:  
активация / выключение 
функции разморажи-
вания 

Нажатые 
одновремен-
но – активи-
рован RESET 
параметров  

1 сек:: индика-
ция информа-
ции о версии 
программного 
обеспечения 

Down 
Defrost  

②  
 

Set 
mute  

-1 сек.: дисплей/установ-
ка требуемых величин 
- дольше, чем 3 сек.: 
доступ к меню конфигу-
рации параметров (за-
дать пароль 22 ) 
- выключает звуковой 
сигнал (зуммер). 

- 1 сек: reset 
актуальных 
настроек EZY 
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Настройка требуемых параметров (температура) 
 

С целью регуляции или изменения требуемых параметров: 

• следует на одну секунду нажать кнопку : установленный параметр 
начнет мигать; 

• для повышения или снижения параметра следует воспользоваться кноп-

кой  или ; 

• новый параметр следует подтвердить с помощью кнопки . 
 

Размораживание  
 

Автоматическое размораживание 
 

Прибор размораживается автоматически 6 раз на протяжении 24 часов. Часы управ-
ления включаются в моменте первого включения прибора.  

Если мы хотим, чтобы автоматическое размораживание происходило в другое вре-

мя, следует нажать кнопку  на дольше, чем 6 секунд. На дисплее появится сим-

вол . Прибор немедленно начнет автоматическое размораживание, а очередное 
размораживание начнется по истечении 4 часов. Во время размораживания на дис-

плее светится символ   
 

Ручное размораживание 
 

Дополнительно, при автоматическом размораживании, можно в любой момент 

активировать ручное размораживание: с этой целью следует нажать кнопку  
на дольше, чем 6 секунд. 

Начнется ручное размораживание. На дисплее появится символ . 

УКАЗАНИЕ! 
Если Вы желаете выполнить другие настройки или изменить параметры, 
то соответствующую информацию можно найти в прилагаемом описании 
кас. управления температурой или поручить выполнение этих изменений 
работнику сервисного пункта. 
 

• Вода после размораживания автоматически выводится через желобок в дне 
прибора в емкость для воды, откуда собранная вода испаряется.  

 

Указания для пользователя 
 

• Холодильный стол можно наполнять только тогда, когда требуемая температура 
четко появится на дисплее.  

• Наполнить соответствующие емкости GN приготовленными для выдачи пище-
выми продуктами и вставить их в холодильный стол или надставку. 

• Перед повторным открытием только что закрытых полок следует подождать 
несколько минут.  
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• Во время наполнения прибора следует открывать всегда только одну полку во 
избежание возможного наклона прибора. 

• Не вставлять в холодильный стол теплые блюда. Их следует предварительно 
охладить.  

• Пищевые продукты следует всегда тщательно паковать или закрывать.  

• Во время вкладывания пищевых продуктов в холодильный стол следует обра-
щать внимание, чтобы между внутренними стенками прибора и пищевыми про-
дуктами сохранялось достаточное расстояние с целью обеспечения свободной 
циркуляции воздуха внутри прибора.  

• Чем больше продуктов находится в холодильном столе, и чем дольше открыты 
дверцы или крышка надставки, тем больше расход энергии и тем больше ве-
роятность повреждения прибора. 

• Для того чтобы сократить потерю холодного воздуха, дверцы или крышку над-
ставки следует открывать на максимально короткое время. Более того, их не 
следует открывать слишком часто. 

• Во избежание появления внутри прибора неприятных запахов, рекомендуется 
соблюдение рекомендуемых сроков хранения пищевых продуктов. 

• В случае внезапного перерыва в подаче тока, по возможности не следует от-
крывать дверцы во избежание потери холодного воздуха. 

• После перерыва в подаче тока или после изъятия вилки из штепсельной розетки, 
не следует подключать прибор к источнику питания как мин. в течение 5 мин.  

 

6. Очистка и технический уход 
6.1 Указания по технике безопасности 
 

o Перед очисткой, а также перед проведением ремонтных работ отключить подачу 
тока в прибор и дать прибору остыть. 

o Не применять никакие едкие чистящие вещества и следить за тем, чтобы вода 
не попала в прибор. 

o Чтобы предотвратить травмы вследствие поражения электрическим током, 
никогда не опускать кабель, прибор и вилку в воду или другие жидкости. 

 ВНИМАНИЕ! 
Прибор не предназначен для прямого опрыскивания водяной струёй! Никогда 
не применяйте никакую напорную водяную струю для чистки прибора! 
 

6.2 Очистка  
 

o Прибор следует регулярно очищать. 
o Вынуть из прибора и надставки решетки, емкости GN. Очистить их с помощью 

соответствующих для использования в пищевой промышленности дезинфици-
рующих средств. Прополоскать элементы оснащения чистой водой. 

o Помыть прибор и надставку изнутри и снаружи, а также рабочую поверхность 
стола с помощью мягкой влажной салфетки и неагрессивного моющего средства. 
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Промыть чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства во избежание 
их негативного влияния на вкус пищевых продуктов. 

o Тщательно высушить прибор и элементы оснащения.  
o Никогда не использовать разъедающих чистящих средств, например, чистящих 

порошков, содержащих спирт чистящих средств, растворителей, которые могли бы 
повредить поверхность прибора.  

o После завершения мытья воспользоваться мягкой салфеткой для осушения и 
полирования поверхности прибора. 

 

В случае если прибор не будет использоваться в течение длительного перио-
да времени:  
 

o вынуть вилку прибора из штепсельной розетки; 
o вынуть из прибора все пищевые продукты; 
o помыть прибор согласно указаниям выше и тщательно осушить его; 
o на некоторое время оставить дверцы и крышку надставки открытыми, чтобы 

прибор тщательно просох. 
 

Очистки конденсатора  
 

o Для обеспечения длительного периода эксплуатации холодильного агрегата, 
конденсатор следует регулярно очищать. 

УКАЗАНИЕ! 
Загрязненный конденсатор отрицательно влияет на работу прибора и 
является причиной повышенного расхода энергии! 
 
o Перед очисткой выключить прибор и отключить 

его от сети электропитания (вынуть вилку!). 

o освободить винты при предохранительной 
решетке в передней части прибора и снять 
решетку. Теперь конденсатор доступен для 
очистки.  

o С помощью кисточки и пылесоса удалить 
пыль, которая накопилась на поверхности 
конденсатора. 

o После очистки обратно установить предохрани-
тельную решетку на приборе.  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность получения ожогов! 
При нормальной эксплуатации поверхность компрессора, находящегося 
вблизи конденсатора может сильно нагреваться. Во избежание получе-
ния ожогов не следует прикасаться к поверхности компрессора голыми 
руками.  
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6.3 Меры предосторожности во время технического ухода  
 

o Периодически следует проверять, не повредился ли сетевой кабель. Прибором 
нельзя пользоваться при поврежденном сетевого кабеле. Если сетевой кабель 
поврежден, с целью предотвращения опасности его следует заменить в сер-
висном пункте или вызвать квалифицированного электрика. 

o При повреждениях и перебоях обратитесь в специализированные магазины 
или в нашу службу сервиса. Следует обратить внимание на указания каса-
тельно обнаружения неисправностей в пункте 7. 

o Работы по уходу и ремонту должны проводиться только квалифицированными 
специалистами при использовании оригинальных запасных частей и принад-
лежностей. Никогда не пытайтесь сами привести прибор в исправное со-
стояние. 

 

7. Возможные неисправности 
 

Проблема Причина Устранение 

Охлаждение 
отсутствует 

• Неправильно подсоединен 
провод питания. 

• Сработал предохранитель 
системы электропитания. 

 
• Нет подачи питания 
• Поврежден регулятор 
температуры. 

• Вынуть вилку и повторно 
выполнить подсоединение. 

• Проверить предохранитель, 
проверить прибор после под-
ключения к другой розетке. 

• Проверить электропитание. 
• Связаться с продавцом 

Недостаточное 
охлаждениt 

• Настройки температуры 
неправильные. 

• В настоящий момент при-
бор размораживается. 

 
• Прибор слишком близко 
расположен к источникам 
тепла или подвергается не-
посредственному воздей-
ствию солнечных лучей. 

• Неправильная циркуляция 
воздуха вокруг прибора. 

 
• Неправильные настройки 
температуры.  

 
• Прибор переполнен. 

• Поправить настройки темпе-
ратуры. 

• Подождать, пока закончится 
процесс размораживания, 
проверить охлаждение. 

• Обеспечить соответствующее 
расстояние между прибором 
и источниками тепла. 
 
 

• Обеспечить достаточное 
расстояние от стен и других 
предметов. 

• Проверить настройки, уста-
новить более низкий пара-
метр температуры. 

• Не допускать переполнения 
прибора, удалить из прибора 
лишние продукты.  
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8. Утилизация 
 

Старые приборы 
 

Отслуживший прибор нужно по истечении продолжительности службы сдать в утиль 
согласно национальным предписаниям утилизации. Рекомендуется вступить в кон-
такт с одной из фирм, занимающейся утилизацией или связаться с отделом по ути-
лизации Вашей коммуны.  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Для исключения нарушения и связанными с этим опасностями, приведите 
прибор перед утилизацией в непригодное состояние. Для этого прибор 
отключить от сети и удалить сетевой кабель от прибора.  
 

УКАЗАНИЕ! 
 
 

 

 
При утилизации прибора придерживайтесь 
к действующим в Вашей стране и в Вашей 
коммуне предписаниям. 
 

 
 
 
 
 
Bartscher GmbH 
Franz-Kleine-Str. 28 
D-33154 Salzkotten   Teл.:  +49 (0) 5258 971-0  
Германия   Факс: +49 (0) 5258 971-120  
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